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Erlduterung

Diese Brandschutzordnung stellt brandschutztechnische Regeln zum vorbeugenden und
abwehrenden Brandschutz in der Westfalischen Hochschule auf. Der Aufbau gliedert sich gemaR
DIN 14096 in die Teile A und B.

Der Teil A richtet sich an alle Personen, die sich vortbergehend in der Westfalischen Hochschule
aufhalten. (Alle Beschaftigten, Lehrenden, Studierende, Mitarbeiter/innen von Fremdfirmen und
Besucher)

Sie ist darlber hinaus als Aushang an Gebaudeeingéangen, Hallen, Fluren und Treppenraumen gut
sichtbar angebracht.

Die Brandschutzordnung Teil A ist Bestandteil dieser Brandschutzordnung und als Anhang beigefiigt.

Die Brandschutzordnung Teil B enthalt Hinweise und MaRnahmen zur Verhutung einer
Brandentstehung und Brandausbreitung. Dieser Teil der Brandschutzordnung richtet sich an alle
Beschéaftigten und Lehrenden aus den Fachbereichen und Organisationseinheiten der Westfalischen
Hochschule.

Die Beschaftigten, Lehrenden, Studierende, Mitarbeiter/innen von Fremdfirmen und Besucher sind
verpflichtet, durch gréRte Vorsicht zur Verhitung von Branden und anderen Schadensfallen
beizutragen. Grundvoraussetzung ist auch die Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit.

Der erfasste Personenkreis hat sich Uber die Brandgefahr inres Arbeitsplatzes / Aufenthaltsortes und
der Umgebung sowie Uber die zu treffenden MaRnahmen bei Gefahr genau zu informieren (z. B.
Brandmeldeeinrichtungen, Lage der Fluchtwege, Lage des Sammelplatzes, Loscheinrichtungen,
Erste-Hilfe).

Die Brandschutzordnung tritt am Tag der Veroffentlichung in Kraft. Sie wird durch den
Brandschutzbeauftragten der Westfalischen Hochschule in regelmaRigen Abstanden geprift, erganzt
und aktualisiert.

Sie entbindet nicht von weiteren Verpflichtungen, die sich aus den sonstigen Bestimmungen,
Unfallverhttungsvorschriften und Regelwerken ergeben.

Mit freundlichen Gruften

Dipl.-Ing. Fred Stank M.Eng
Brandschutzbeauftragter
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1 Brandverhiitung

1.1 Ordnung und Sauberkeit

Mangelnde Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz, in den Buros, sonstigen Funktionsraumen,
Werkstatten und Laboren sowie auf Verkehrswegen sind haufig Hauptursachen fur Brénde und
Unfalle.

Sorgen Sie daftr, dass potenzielle Gefahrenquellen in Ihrem Bereich beseitigt werden.

1.2 Rauchen -
Das Rauchen ist in allen Bereichen der Westfalischen Hochschulen untersagt. \
1.3 Offenes Licht und Feuer j

Der Umgang mit Feuer und offenem Licht (Kerzen, Streichhélzer, Funken o. &.) in
anderen als in den daflr vorgesehen Bereichen und Raumlichkeiten ist untersagt.
Dieses gilt beispielsweise auch fur das Anzinden von Kerzen im Buro.

Die Verwendung von offenem Feuer und Licht zu Unterrichtszwecken bleibt von
dieser Regelung unberthrt.

1.4 Feuergefahrliche Arbeiten

Da der Brandschutz auch wahrend laufender Bau- und Instandhaltungsarbeiten gewahrleistet sein
muss, gelten fur feuergefahrliche Arbeiten besondere Anforderungen. Diese sind wegen der hohen
Brandlasten aus leicht entziindlichen Materialien nur mit auerster Vorsicht durchzufihren.

Grundsatzlich ist vorab zu prifen, ob feuergefahrliche Arbeiten durch gefahrérmere Verfahren
realisiert werden konnen. Wenn dieses nicht méglich ist, dirfen Schweil3-, Schneid-, Trennschleif-,
Lot- und Auftauarbeiten sowie Arbeiten mit offener Flamme nur mit schriftlicher Genehmigung
(Feuerarbeitenerlaubnisschein)  durch  den  Brandschutzbeauftragten, der Fachkraft  fur
Arbeitssicherheit oder seinem Vertreter durchgefuhrt werden.

Der Feuerarbeitenerlaubnisschein ist Bestandteil dieser Brandschutzordnung und unter Ziffer 7.3
beigefugt.

1.4.1 Regelung fiir Beschaftigte

Bei feuergefahrlichen Arbeiten ist grundsatzlich vor Arbeitsbeginn vom vorgenannten Personenkreis
ein entsprechender Erlaubnisschein auszustellen. Im Sinne eines mdoglichst kurzen Verfahrenweges
kann nach Absprache mit dem vorgenannten Personenkreis eine allgemeine Genehmigung
ausgestellt werden.

1.4.2 Regelung fiir beauftragte Firmen

Grundsatzlich ist bei feuergefahrlichen Arbeiten vor Arbeitsbeginn vom Auftraggeber und / oder
vorgenannten Personenkreis ein entsprechender Erlaubnisschein auszustellen. Der Auftraggeber
macht den Erlaubnisschein zum Bestandteil des Auftrages.

Uber die Notwendigkeit einer Brandsicherheitswache entscheiden der vorgenannte Personenkreis,
sowie der fur die Arbeiten verantwortliche Auftraggeber.

Geeignete Loschmittel und  Loéscheinrichtungen  sind  entsprechend der Vorgaben des
,Feuerarbeitenerlaubnisscheines” in Bereitschaft zu halten.

1.5 Umgang mit brennbaren Abfillen
Das Ansammeln brennbarer Abfalle ist nicht gestattet.

Auf die ordnungsgemaRe Entsorgung der Abfalle ist zu achten. Abfélle die zur Selbstentziindung
neigen, beispielsweise dlgetrankte Putzlappen, sind in metallischen Behaltern mit selbstschlieRendem
Deckel aufzubewahren.

Die gemeinsame Lagerung mit leicht brennbaren Stoffen wie Papier, Kartonagen und sonstigen
Verpackungsmaterialen ist nicht erlaubt.
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1.6 Umgang mit elektrischen Betriebs- und Arbeitsmitteln

Beim Umgang mit elektrischen Geraten muss im Regelfall nicht mit elektrischen
Gefahrdungen gerechnet werden, wenn die Grundregeln im Umgang mit
elektrischem Strom beachtet werden.

Aufgestelite und betriebene Elektrogerate mussen den elektrotechnischen
Regelwerken (VDE, GUV-V A3) genlgen. Die entsprechende Kennzeichnung ist
von aufien sichtbar am Gehause angebracht.

Private Elektrogerate sind auf ein Minimum zu reduzieren. Der Betrieb ist nur
erlaubt, wenn diese entsprechend den Sicherheitshinweisen der Hersteller
errichtet, betrieben, gewartet, instand gehalten und gepruft werden.

Mikrowellen oder ahnliche Elektrogerate sind nur in besonderen Raumen (z. B.
Teeklche) zu betreiben und wahrend des Betriebes standig zu beaufsichtigen.

Damit kein Brand entstehen kann, sind insbesondere elektrische Heizgerate
abzuschalten, sobald das Buro verlassen wird.

Bei Arbeitsende ist daflr zu sorgen, dass alle nicht in Nutzung befindlichen
elektrischen Gerate (z. B. Computer) abgeschaltet werden.

Falls elektrische Gerate und / oder Zuleitungen einen Mangel, Schaden und / oder
Anzeichen fur einen Defekt aufzeigen, ist das Gerat unverzuglich auller Betrieb
zu nehmen. Die Instandsetzung darf nur von fachkundigen Personen ausgefuhrt
werden.

1.7 Umgang mit brennbaren Stoffen und Fliissigkeiten

Grundsatzlich gilt, dass am Arbeitsplatz nur die Mengen an brennbaren Stoffen
und Flussigkeiten vorzuhalten sind, die fir den Fortgang des Arbeitsprozesses
bendtigt werden.

Mussen dennoch brennbare Stoffe und Flussigkeiten gelagert werden, sind diese ;’j@“x
sachgerecht in speziellen Lagerungsmdglichkeiten (Sicherheitsschranken, %/
speziellen Lagerrdumen, uUberdachte Freilager) unterzubringen. Hierbei sind die

Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes einzuhalten, insbesondere die

Be- und Entliftung und Vermeidung wirksamer Zindquellen.

Brennbare Stoffe und Flussigkeiten niemals in Abflusse oder Toiletten entsorgen.

1.8 Umgang mit Reinigungsmittein

Beim Umgang mit Reinigungsmitteln sind Vorsichtsmallnahmen einzuhalten. Die meisten
Reinigungsmittel enthalten Gefahrlichkeitsmerkmale mit schadigender Wirkung fir Mensch und
Umwelt. Daher gilt im Umgang mit Reinigungsmitteln die Einhaltung notwendiger Schutzmafnahmen,
insbesondere den direkten Kontakt mit Reinigungsmitteln durch Berthren, Verschlucken oder
Einatmen zu vermeiden, die Vorgaben der Lagerung von Reinigungsmitteln zu beachten wie auch ein
Verarbeitungsverbot von Reinigungsmitteln in der Nahe von Warmequellen oder offenem Licht und
Feuer.

1.9 Umgang mit Warmequellen

Von Warmequellen geht eine erhdhte Brandgefahr aus. So besteht z. B. bei Heizsystemen oder
Gluhbirnen mit hoher Oberflachentemperatur die Gefahr, dass brennbare Stoffe oder Flussigkeiten,
die Uber einen langeren Zeitraum hoheren Temperaturen ausgesetzt sind, in Brand geraten kénnen.
Die geforderten Sicherheitsabstande zu diesen Arbeits- und Betriebsmitteln sind einzuhalten.

Mégliche Warmegquellen sind auf/ an einer warmebestandigen Unterlage aufzustellen.

Die Benutzung schadhafter Warmequellen ist verboten.
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1.10 Umgang mit Gasen

Beim Umgang mit Druckgasen und Druckgasbehéltern gelten eine Reihe von
Vorschriften und Regelwerken. Stoffbezogene Hinweise zu den einzelnen Gasen
finden sich auf dem Sicherheitsdatenblatt, die der Lieferant oder Hersteller bereitstellt.

Der Umgang mit Gasen und gasfuhrenden Einrichtungen ist nur unterwiesenen \
Personen gestattet. ‘\
et

Fur die Lagerung am Arbeitsplatz gilt, dass pro angeschlossener Druckgasflasche <
maximal eine Ersatzflasche bereitgestellt werden darf. Darlber hinaus bereitgestellte
Druckgasflaschen (Vorrats- und Leerflaschen) sind in speziellen brandgeschutzten
Lagerraumen oder Sicherheitsschranken aufzubewahren. Eine Lagerung von
Druckgasflaschen in Kellerrdaumen und Fluren sowie im Bereich der Flucht- und
Rettungswege ist grundsatzlich verboten.

Sollte im Arbeitsbereich Gasgeruch festgestellt werden, missen die Fenster geéffnet
und die Ursache gesucht werden. Aufgrund einer evtl. Zindgefahr ist offenes Licht
(Feuerzeug) und das Einschalten elektrische Gerate (Taschenlampe, Strahler) zu
vermeiden.

Im Brandfall sollte sofort die Feuerwehr alarmiert werden. Druckgasbehalter nach
Méglichkeit aus dem Gefahrenbereich entfernen. Wenn dieses nicht gefahrios
moglich ist, die Druckgasbehalter bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus sicherer
Deckung heraus durch Bespritzen mit Wasser kuhlen.

2 Brand- und Rauchausbreitung

2.1 Feuerschutzabschliisse

Den Ausbruch eines Feuers kennzeichnet neben einer erheblichen Brand- und Rauchausbreitung
auch die Bildung giftiger Rauch- und Brandgase. Um die schadigende und toxische Wirkung dieser
Verbrennungsprodukte fur den Menschen auf ein Minimum zu reduzieren, gilt priméar die Sicherung
der Flucht- und Rettungswege. Technische Einrichtungen wie Brand- und Rauchschutztliren schaffen
Uberschaubare Bereiche (Brandabschnitte), die die Flucht sicher und / oder einen Brand beherrschbar
machen.

Brand- und Rauchschutztiren durfen, soweit nicht mit Feststellanlage ausgeristet, weder verkeilt,
noch durch Ketten, Bander oder ahnliches offen gehalten werden.

Generell gilt im SchlieBwegbereich von Brand- und Rauchschutztiren eine Freihaltungspflicht, d. h.
dass Turen im Verlauf der Flucht- und Rettungswege nicht zugestellt werden durfen.

Sind diese Turen gleichsam Flucht- und Rettungsweg, dirfen diese wahrend der
Gebaudedffnungszeit nicht abgeschlossen sein.

Defekte oder nicht selbsttatig schlieRende Brand- und Rauchschutztiren sind unverziglich dem
Brandschutzbeauftragten, der Fachkraft fur Arbeitssicherheit oder seinem Vertreter anzuzeigen.

Feuerschutztir

verkeilen, verstellen, festbinden o. &.
verboten




2.2 Aushidnge / Schaukasten

Um eine Ausdehnung eines maoglichen Schadenfeuers bereits vorbeugend entgegenzuwirken (z. B.
vom Brand entfachte und durch Warmedifferenz bewegte brennbare Materialien), sind grundséatzlich
nur Aushange gestattet, die der hochschulinternen Kommunikation dienen.

Nach Méglichkeit sollten nur verschlielbare Schaukasten Verwendung finden. Unverschlossene
Schaukasten erhéhen aufgrund der Qualitat des Informationstragers (Papier = brennbares Material)
das Brandrisiko erheblich. Dies trifft gerade auch fir eine mégliche unkontrollierte Menge an dort
eingebrachten Informationstragern zu.

Darlber hinaus ist gerade hinsichtlich der Beschaffenheit von Aushangen und / oder Schaukasten
darauf zu achten, dass wegen einer moglichen Verletzungsgefahr die Seitenkanten dieser Kasten
abgerundet sein sollten. Auch ist darauf zu achten, dass die Schaukéasten mit Sicherheitsglas
ausgestattet sind.

3 Flucht und Rettung

3.1 Flucht- und Rettungswege
Flucht- und Rettungswege sind ausgewiesene Wege, die im Falle einer
erforderlichen ,Flucht® den schnellsten und sichersten Weg in einen sicheren
Bereich oder ins Freie aufzeigen.

Flucht- und Rettungswege sind in der gesamten Lange und Breite freizuhalten.
Notausgange durfen nicht zugestellt und mussen in voller Breite und zu jeder
Gebaudeoffnungszeit von beiden Seiten frei zuganglich sein.

Sicherheitskennzeichen zeigen den Verlauf der Fluchtwege auf. Auch diese
durfen weder zugestellt, verdeckt oder mit Dekorationen und sonstigen
Hinweisschildern verhangen werden.

3.2 Sammelplitze

Sammelplatze sind festgelegte und fullaufig schnell erreichbare Platze auflerhalb
eines Gebaudes, eines Gebaudeteils oder einer mdéglichen Gefahrenzone. Sie
sind als Zielpunkt von Flucht- und Rettungswegen zu verstehen und dienen der
Vollzahligkeitskontrolle. Die Lage der Sammelplatze und der dorthin fihrenden
Wege sind in den Flucht- und Rettungsplanen dargestelit.

Der Aufforderung ,Im Gefahrenfall oder bei Alarmausiésung (gilt auch fur
Raumungsibungen!) Sammelplatze aufsuchen” ist grundsatzlich nachzukommen.
Die Anlage 7.4 ,Sammelplatze an den Standorten® ist als Bestandteil dieser
Brandschutzordnung beigeflgt.

3.3 Feuerwehrzufahrt , Aufstell- und Bewegungsflachen

Fur Rettungs- und Brandbekédmpfungsmallnahmen halten die Feuerwehren
spezielle Fahrzeuge und Gerate vor. Um diese einsetzen zu kénnen, sind im
gesamten Bereich der Westfalischen Hochschule Feuerwehrzufahrten, Aufstell-
und Bewegungsflachen definiert. Diese sind entsprechend gekennzeichnet.

Feuerwehrzufahrt

A\ Fulce FoR e
\ FEUERWEHR

. FRERALTEN

Grundsatzlich gilt fur alle ausgewiesene Feuerwehrzufahrten sowie Aufstell- und
Bewegungsflachen ein ,Absolutes Halteverbot".

3.4 Flucht- und Rettungspldne
Flucht- und Rettungsplane sind in der Regel auf ein Gebdude- oder
Anlagenteil reduzierter Grundriss oder Lageplan. Hier finden Personen
zur ersten Orientierung alle wichtigen brandschutztechnischen
Informationen, die dem dargestellten Gebaudeteil zuzuordnen sind:

v Lage, Anordnung und Verlauf der Flucht- und Rettungswege
Lage der Notausgange und Sammelstellen
Lage der Brandschutzeinrichtungen
Lage der Erste-Hilfe-Einrichtungen
Standort des Betrachters

<« € € <
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Erganzend sind in den Planen die Mallnahmen aufgezeichnet, die das
Verhalten im Brandfall und das Verhalten im Notfall beschreiben.

4 Melde- und Loscheinrichtungen

4.1 Brandmelder
Alle Gebaudeabschnitte sind mit Druckknopfmeldern ausgestattet, von denen
man im Alarmfall sofort die Feuerwehr alarmieren kann.

Der Druckknopf ist durch eine Glasscheibe geschitzt, die bei Gebrauch
eingeschlagen werden muss. Durch anschlieRendes Driicken des Knopfes wird
Uber die Brandmeldezentrale die Alarmierungskette aktiviert.

Der Missbrauch solcher Einrichtungen ist strafbar.

Falls die Meldeeinrichtung versagt, ist die Meldung durch einen Boten an die
Pforte/n zu Uberbringen.

4.2 Brandbekdmpfung mit Feuerldschern und Wandhydranten
Alle Gebaudeabschnitte sind mit Feuerléschern und Wandhydranten ausgestattet.

Die Handhabung erkiart sich zum einen Uber die Loschgerate selbst, zum @
anderen  werden regelmafRig  Unterweisungen zum ,Umgang mit

Feuerldschgeraten® angeboten. ’l“m"@ |

Wandhydranten sind an Steigleitungen angeschlossen und werden von der
Feuerwehr oder speziell unterwiesenen Personen gedffnet.

Aufgrund der Funktionsgewahrleistung mussen gebrauchte Feuerléscher
unverzlglich ausgetauscht werden. Dies gilt im Ubrigen schon, wenn der
Plombendraht an der Ausléseeinrichtung des Feuerldschers zerrissen ist oder
fehlt.

Die Anlage 7.1 ,Richtiger Umgang mit dem Feuerléscher” ist als Bestandteil
dieser Brandschutzordnung beigeflugt.

4.3 Rauch- und Wiarmeabzug (RWA)
Rauch- und Warmeabzugseinrichtungen sind Entrauchungsanlagen in
Treppenraumen und / oder Gebaudeabschnitten, die bei Bedarf automatisch oder

manuell gedffnet werden kénnen.

Die manuelle Ausléseeinrichtung ist durch eine Glasscheibe geschutzt, die bei
Gebrauch eingeschlagen werden muss. Durch anschlieRendes Dricken des
Knopfes wird der RWA aktiviert.

Manuelle Ausloseeinrichtungen sind mit Brandschutzkennzeichen und der
Aufschrift ,Rauchabzug” gekennzeichnet.

Der Missbrauch solcher Einrichtungen ist strafbar.

5 Verhaltensregeln im Brandfall

5.1 Richtiges Verhalten

Fur die wirkungsvolle Durchfihrung von Rettungs- und Brandbek&mpfungsmafnahmen oder

technischer Hilfe ist richtiges Verhalten von entscheidender Bedeutung.

Bei groRen Menschenansammiungen kénnen kleinste Schadensereignisse eine Ausbreitung des
Fehlverhaltens von Einzelpersonen auf eine groe Menschenmenge bewirken (Panik = Hauptgefahr).

Oberstes Gebot jedes Einzelnen ist es, diesem Fehlverhalten vorzubeugen, indem man Besonnenheit
zeigt und Ruhe bewahrt.
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5.2 Brand melden

Der Brandschutzbeauftragte, die Fachkraft fur Arbeitssicherheit, der / die Leiter/in )
des Dezernats |V oder der Pfortner sind Uber jeden Notfall und jede
Gefahrensituation sofort zu unterrichten! &

Um im Brandfall schnelle und insbesondere zielorientierte MalRnahmen einleiten zu
kénnen, sind folgende Angaben wichtig:

Wer meldet? (Name, Funktion)
Wo ist etwas passiert? (Gebaudeteil, Abteilung, Buro)
Was ist passiert? (Feuer, Explosion..)
Wie viele sind betroffen? (Verletzte, Tote)

Warten auf Riuckfragen / Anweisungen

5.3 Alarmierung
Der interne Feueralarm erfolgt an allen Standorten durch Alarmsirenen.

Die Auslosung erfolgt entweder automatisch Uber die Brandmeldeanlage oder manuell durch
Auslésung eines Druckknopfmelders (Brandmelders).

5.4 Loschversuche unternehmen
Ein Entstehungsbrand ist mit den nachstgelegenen, geeigneten Léschgeraten zu bekadmpfen.

Loschversuche nur dann unternehmen, wenn dies gefahrlos mdéglich ist.

Bitte bedenken Sie, dass nur Entstehungsbrande mit den =zur Verfugung stehenden
Feuerléschgeraten geléscht werden kénnen. Voll entwickelte Brande kénnen nur von der Feuerwehr
geléscht werden.

5.5 In Sicherheit bringen

Beim Erténen der Alarmsirenen (auch bei Ubungen!) haben alle Beschaftigten, Lehrenden,
Studierenden, Mitarbeiter/innen von Fremdfirmen und Besucher die Betriebs- und Aufenthaltsraume
unverziglich zu rdumen und sich auf dem schnellsten Weg zu den fur lhren Bereich vorgesehenen
Sammelplatze zu begeben. Ausnahmen bilden die an der Brandbekampfung, R&umung und
Evakuierung, sowie Rettung beteiligten Personen.

Benutzen Sie Im Gefahrfall nur die ausgewiesenen und néchstgelegenen Fluchtwege.

Keine Aufziige mehr benutzen. (Aufzlge sind in einem Brandfall tédliche Sackgassen)

Warnen Sie Anwesende, fordern Sie dazu auf, dass Gebaude ebenfalls umgehend zu verlassen.
Verletzten oder hilflosen Personen ist unterstitzend zu helfen.

Stark verqualmte Raume sind in geblckter Haltung oder kriechend zu verlassen. In Bodennahe ist
meist noch Luft zum Atmen. Bei versperrten und / oder verrauchten Fluchtwegen den né&chst
maoglichen sicheren Raum aufsuchen und Hilfe aktivieren. Turspalten gegebenenfalls mit feuchten
Tuchern verschlieRRen.

Die Lehr- oder Veranstaltungsdurchfuhrenden und Leiter/innen der Organisationseinheiten
organisieren vor Ort das Verlassen des Gebaudes. Fehlende Personen mit madglichen

Aufenthaltsorten sind der Feuerwehr unverzuglich mitzuteilen.

6 Besondere Verhaltensregein
Menschenrettung geht vor Brandbekadmpfung und Rettung von Sachwerten.

Beim Verlassen von Raumen, Treppenrdumen usw. sind Rauch- und Brandschutztiren, Fenster und
Turen zu schlieBen, um eine Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern. Turen nicht abschlieRen!

Personliche Sachen sind, wenn ohne Behinderung anderer Personen mdglich, im Falle einer
Raumung oder Evakuierung mitzunehmen.

Verletzte Personen sind im Gefahrenfall standig zu betreuen, gegebenenfalls sind lebensrettende
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Sofortmainahmen durchzufthren.

Personen mit brennender Kleidung am Weglaufen hindern. Brennende Kleidung sofort mit Wasser
oder mit einem Feuerléscher 16schen. Eine weitere Moglichkeit ware, die brennende Kleidung zu
entfernen oder auszuziehen. Wenn dies nicht moglich ist, ersticken Sie die Flammen durch Abdecken
(Tucher, Mantel, Loschdecken) oder Abrollen der betroffenen Person auf dem Boden. Im
Laborbereich sind die Notduschen zu benutzen.

Energietrager, Gerate, Maschinen und sonstige Anlagen sollten nach Médglichkeit abgeschaltet
werden.

Die Angriffswege der Feuerwehr sind freizuhalten.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist den Anordnungen des Verantwortlichen der Westfalischen
Hochschule Folge zu leisten. Bei Eintreffen der Feuerwehr geht die Leitung auf die dortige
Einsatzleitung tber.

Die Feuerwehr ist von einer ortskundigen Person einzuweisen.

Die Ruckkehr ins Gebaude ist nur mit Erlaubnis der Feuerwehr zulassig!

Gelsenkirchen, den 27.11.2012 Gelsenkirchen, den 23.11.2012

Der Prasident Der Vizeprasident fur
Wirtschafts- und
Personalverwaltung
In Vertretung

A — ol s

Prof. Dr. Kriegesmann M. de Vries

{
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7 Anlagen
7.1 Richtiger Umgang mit dem Feuerloscher

Den Brand immer in Windrichtung angreifen

Flachenbrande sind von vorne nach hinten und von unten
anzugreifen. Das Ldschmittel soll das Brandgut und nicht
die Flammen treffen.

Tropf- und FlieBbréande sind von oben nach unten zu
|6schen.

Wenn vorhanden, sollten mehrere Feuerldscher gleichzeitig
eingesetzt werden, nicht nacheinander!

Nach Abléschen des Brandes ist auf eine mdgliche
Ruckzundung zu achten.

Der Feuerléscher muss nach der Benutzung von einer
Fachfirma gepruft und wieder befullt werden.

-24F-
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7.2 Auswahl von Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz
Rettungszeichen

|

% |
l |
} 1

L

fEHrsteWI:iwirlrfe(-Kasten) Sammelpilatz

Richtungsangabe fur
Erste-Hilfe-Einrichtungen,
Rettungswege, Notausgange

O

Brandmelder

Wandhydrant

Verbotszeichen

=

Raﬁéﬁén verboten Zuthrittfor Unbefugte verboten Vezr“biaf

Rettungszeichen fiir Rettungswege und Notausgéinge

[

{
oo
I

Notausgang Verlauf Réttungswég Rettungsweg

Gebotszeichen

o

Atemschutz tragen Schutzhandschuhe
benutzen
Warnzeichen B )
2.\ /IN
A\ VR.AN
Warnung vor atzenden Warnung vor Warnung vor
Stoffen gesundheitsschadlichen Gasflaschen
Stoffen
Gefahrensymbole / GHS-System
Atzwirkung Gase unter Druck Entziindbare Flussigkeiten

=15~



7.3 Feuerarbeitenerlaubnisschein

Feuerarbeitenerlaubnisschein

Erlaubnisschein zur Durchfiihrung einer
[[] SchweiBarbeit [] Schneidarbeit [] Létarbeit [] Trennschleifarbeit [] Auftauarbeit [] Flissiggasarbeit

1. }Arbeitsort/-stelle

2. | Arbeitsauftrag

[] Entfernen samtlicher brennbarer Gegenstande und Stoffe, auch Staubablagerungen
im Umkreis von m

[] Abdecken der gefahrdeten brennbaren Gegenstande, z.B. Holzbalken, Holzwande
und -fullbdden, Kunststoffteile usw.

[] Abdichten der Offnungen, Fugen und Ritzen und sonstige Durchldsse mit nicht-
brennbaren Stoffen

[] Entfernen der Umkleidungen und Isolierungen

[] Beseitigung der Explosionsgefahr in Behalter und Rohrleitungen durch

Sicherheits- [ Spiilen (] Beluften
vorkehrungen vor [] Bereitstellen einer Brandwache [] wahrend der Arbeit  [] nach der Arbeit
3. Beginn der mit  [] gefiillten Wassereimer [_] angeschlossenem Wasserschlauch
Arbeiten ] Feuerldscher mit [] Schaum [] Wasser [] Pulver [] CO, I/kg
[] Anlagenteile/Anlagen auRer Betrieb nehmen
[[] Bewegliche Anlagenteile sichern
[] Elektrische Anlagen sichern
[] Atmosphare/Atemluft priifen auf explosionsfahige Gase/Staube
Weitere Massnahmen:
[] Beluften des Arbeitsortes
[ ] Prifung der Atemluft wiederholen
] Atemschutz benutzen
Durchzufuhrende | [ Schutzkleidung/persénlichen Kérperschutz tragen
Massnahmen [] Sicherheitsgurt/Rettungsgurt tragen
4. | wsihrend der [] Werkzeuge/Hilfsmittel benutzen
Feuerarbeiten
Weitere Massnahmen:
) ) Wahrend der Arbeit Name:
Brandsicherheits- . - -
8. —— Nach Beendigung der Arbeit Name:
Dauer der Brandwache nach Beendigung der Arbeiten: | | Stunden

Standort des nachsten

Brandmelders:

6. | Alarmierung

Telefons:
Feuerwehr-Ruf-Nr.: 0-112
Unter Berticksichtigung und Einhaltung der o.g. Sicherheitsmassnahmen darf die
7. | Erlaubnis Feuerarbeit durchgefiihrt werden.
Datum:
Unterschrift Unterschrift der/des Ausfiihrenden Unterschrift der
Brandschutzbeauftragter/Fachkraft Brandsicherheitswache

flr Arbeitssicherheit/Vertreter
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7.4 Sammelpldtze an den Standorten

Gelsenkirchen

Campus Gelsenkirchen-Buer

Neidenburger Strafle 10

Bauteil

Bauteil

Neidenburger Strafle 43

Bocholt

i

/A
N — — s - S— —
Richtung Richtung
% sochon g &7 Borken Munstar, A31 B

.,0250___



Recklinghausen

_
Campus Recklinghausen
August-Schmidt-Ring 10

i
I keiia
{ } ?.HK;}L:IZ(‘

Ahaus

Paralleistralle — e B
~ " ? e

N

Feuerwehrzufahrt

Westfalische
Hochschule

N

|
(r
;"»;
|
Campus Ahaus Z_\

=
Parallelstraie 38 f \N j




7.5 Notfall- und Alarmpldne
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